
Co zkontrolovat po sezoně
Krbová kamna a krbové vložky

Vymést / vysát popel

Kontrola pláště spalinové komory

Kontrola a případná výměna těsnění dvířek a skla

Kontrol stavu deflektoru a vnitřní výstelky

Kontrola zavíracího mechanismu dvířek

Kontrola a čistění kouřovodu

Kontrola přívodu externího vzduchu

U krbů – kontrola a čištění vnitřního prostoru obestavby a kontrola 
funkčnosti a těsnosti revizního vstupu

Kontrola a případné čistění (jeli to technicky možné) vzduchových 
kanálů, zejména pak sekundárního přívodu vzduchu pro zplynování

U topidel s teplovodním výměníkem je vždy nutná kontrola čištění 
tohoto výměníku, a to minimálně jednou za 3-4 týdny

Kontrola dotažení šroubů a matic + případné dotažení. (Pozor na 
šrouby zajištující sklo dvířek. Zde je nutné dbát velké opatrnosti a 
nedotahovat příliš velkou silou, ideální momentovým klíčem, aby 
nedošlo k poškození skla během topení.)


